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ΘΕΜΑ:  Διαπιστώσεις προβλημάτων στο Νέο Δημοτικό Γηροκομείο Αργοστολίου.
   Σε συνέχεια των 
1. 1338/12.11.2018 , 2/2.1.2019 και 479/28.03.2019 εγγράφων μας  σχετικά με διαπιστώσεις προβλημάτων στο Νέο Δημοτικό Γηροκομείο Αργοστολίου έρχομαι με αυτό το νέο έγγραφο για να μοιραστώ μαζί σας τα πολλά προβλήματα που διαπίστωσα αυτό τον καιρό που παραλάμβανα τον εξοπλισμό από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων αλλά και τον εξοπλισμό της δωρεάς Γερασίμου Φωκά τα οποία είναι:
· Κεντρική είσοδος εξωτερικό πορτόνι οι πέτρες έχουν πέσει.
· Καγκελόπορτα συρόμενη στο χώρο της στάθμευσης αυτοκινήτων ακουμπά στον τοίχο και δεν κλείνει.
· Σχέδιο στην κεντρική καγκελόπορτα κακοσχεδιασμένο χωρίς καμία συμμετρία.
· Κεντρική πόρτα εισόδου το πόμολο εάν δεν προσέξεις σου κόβει τα δάκτυλα.
· Χώρος μαγειρείων υγρασίες στο νταβάνι.
· Τραπεζαρία ηλικιωμένων υγρασία στην ψευδοροφή.
· Τραπεζαρία ηλικιωμένων υγρασία στην μπαλκονόπορτα δεξιά.
· Παράθυρο στην στάση αδελφής στην τραπεζαρία δεν κλείνει.
· Υγρασίες στην τραπεζαρία προσωπικού.
· Κάσωμα στην τραπεζαρία προσωπικού φθαρμένο από τις υγρασίες.
· Πόρτα τραπεζαρίας προσωπικού δεν κλείνει καλά βρίσκει κάτω στο πάτωμα.
· Σε πολλά σημεία στο πάτωμα της τραπεζαρία υπάρχουν στίγματα κίτρινα και κόκκινα που δεν καθαρίζουν.
· Αίθουσα εκδηλώσεων τζάμι το τελευταίο δεξιά πριν την εσοχή προβληματικό.
· Στο τελευταίο παράθυρο αριστερά στην αίθουσα εκδηλώσεων πρεβάζι προβληματικό.
· Υγρασία τοίχου στο δεύτερο παράθυρο δεξιά στον χώρο της τραπεζαρίας.
· Δάπεδο στην αίθουσα εκδηλώσεων αγυάλιστο με πολλά στίγματα και πιθανές υγρασίες.
· Αρμός διαστολής στην αίθουσα εκδηλώσεων προβληματικός.
· Στην βεράντα έξω από την αίθουσα εκδηλώσεων με υγρασίες και πρίζα εκτός θέσης.
· Προθάλαμος μετά την κύρια είσοδο κοντά στις τουαλέτες επισκεπτών πάνω δεξιά έχει σκάσει ενώ τα σοβαντοπιά είναι αστοκάριστα.
· Τουαλέτες επισκεπτών δεξιά και αριστερά συρόμενες πόρτες που δεν σέρνουν (φρακάρουν) και δεν έχει κάποιο χερούλι για να τις ανοιγοκλείνεις.
· Παράθυρα αλουμινίου στο δίπλα μπάνιο που δεν κλείνουν.
· Καλώδια που παραμένουν ελεύθερα χωρίς σύνδεση.
· Αρμός διαστολής απαράδεκτος και κατά την μεταφορά των κρεβατιών και κομοδίνων από τους κραδασμούς έσπαγαν οι ρόδες.
· Γραφείο πρώτο δεξιά  δεν έχει κάγκελο στην εξωτερική πόρτα.
· Απ έξω από το γραφείο η κουπαστή είναι σπασμένη.
· Δεύτερο γραφείο δεξιά έχει υγρασίες, δεν λειτουργεί η μπαλκονόπορτα βρίσκει κάτω στο δάπεδο, κια τα λάστιχά τους είναι εκτός θέσης.
· Στο τρίτο και τέταρτο γραφείο δεξιά οι μπαλκονόπορτες βρίσκουν στο δάπεδο.
· Πρώτο δωμάτιο δεξιά απομόνωση έχει υγρασίες.
· Δεύτερο δωμάτιο δεξιά η μπαλκονόπορτα βρίσκει κάτω, τα προστατευτικά είναι ξεκόλλητα.
· Πρώτο δωμάτιο αριστερά έχει υγρασίες και η μπαλκονόπορτα έχει πρόβλημα.
· Δεύτερο δωμάτιο αριστερά τα προστατευτικά είναι ξεκόλλητα.
· Αίθριος χώρος το δάπεδο δεν είναι γυαλισμένο.
· Τα παράθυρα περιμετρικά έχουν υγρασίες.
· Οι πόρτες δεξιά και αριστερά βρίσκουν στον τοίχο και το σοβαντοπί και δεν ανοίγουν πλήρως για την διέλευση αναπηρικών κρεβατιών  ή του φορείου.
· Η δεξιά πόρτα βρίσκει στο δάπεδο.
· Δωμάτιο Μ. 14 δεν έχει ρεύμα και τα προστατευτικά συγκρατούνται με μαύρες βίδες. Προβληματική μπαλκονόπορτα.
· Δωμάτιο Μ. 13 δάπεδα με στίγματα κόκκινα, προστατευτικά προβληματικά.
· Ιματιοθήκη Ι.1 δεξιά έχει υγρασίες.
ΔΕΞΙΑ ΠΤΕΡΥΓΑ ΙΣΟΓΕΙΟΥ
· Δωμάτιο Δ'.38 προστατευτικά που συγκρατούνται με βίδες προβληματική μπαλκονόπορτα.
· Δωμάτιο Δ'.37 προστατευτικά
· Δωμάτιο Μ'.12 προστατευτικά τοίχων.
· Δωμάτιο Μ'.11 προστατευτικά τοίχων.
· Δωμάτιο Μ'.10 μπαλκονόπορτα.
· Δωμάτιο Μ'.9 προστατευτικά τοίχων, μπαλκονόπορτα.
· Δωμάτιο Δ'.35 προστατευτικά, προβληματική μπαλκονόπορτα.
· Δωμάτιο Μ'.8 προστατευτικά τοίχων, μπαλκονόπορτα και δάπεδο.
· Δωμάτιο Μ'.7 διακόπτης και χειριστήρια θέρμανσης πίσω από την πόρτα, φωτιστικό δεν λειτουργεί,  μπαλκονόπορτα.
· Δωμάτιο Δ'.34 προστατευτικά.
· Δωμάτιο Δ'.33 προστατευτικά, προβληματική μπαλκονόπορτα.
· Δωμάτιο Δ'.27 δάπεδο με στίγματα κίτρινα κόκκινα.
· Δωμάτιο Δ'.28 δάπεδο με στίγματα κίτρινα κόκκινα.
· Δωμάτιο Δ'.29 δάπεδο με στίγματα κίτρινα κόκκινα και σηκωμένο το δάπεδο κοντά στην μπαλκονόπορτα με σημάδια υγρασίας.
· Δωμάτιο Δ'.30 δάπεδο με στίγματα κίτρινα κόκκινα και σηκωμένο το δάπεδο κοντά στην μπαλκονόπορτα με σημάδια υγρασίας.
· Δωμάτιο Δ'.31 δάπεδο με στίγματα κίτρινα κόκκινα και σηκωμένο το δάπεδο κοντά στην μπαλκονόπορτα με σημάδια υγρασίας.
· Δωμάτιο Δ'.32 δάπεδο με στίγματα κίτρινα κόκκινα και σηκωμένο το δάπεδο κοντά στην μπαλκονόπορτα με σημάδια υγρασίας και υγρασία στον τοίχο.
· Διάδρομος έξω από το δωμάτιο Δ΄31 έχει υγρασία πιθανόν από το μπάνιο.
ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΤΕΡΥΓΑ ΙΣΟΓΕΙΟΥ
· Δωμάτιο απέναντι από την στάση αδελφής δεν έχει ρεύμα.
· Δωμάτιο Δ. 38 προστατευτικά.
· Δωμάτιο Δ. 37 μπαλκονόπορτα.
· Δωμάτιο Μ.12 προστατευτικά και μπαλκονόπορτα.
· Δωμάτιο Μ.11 προστατευτικά και μπαλκονόπορτα.
· Δωμάτιο Δ.35 προστατευτικά και μπαλκονόπορτα.
· Δωμάτιο Μ.10 προστατευτικά και μπαλκονόπορτα.
· Δωμάτιο Μ.8 προστατευτικά, μπαλκονόπορτα και υγρασίες στον τοίχο.
· Δωμάτιο Μ.7 προστατευτικά δάπεδα και υγρασίες στον τοίχο.
· Δωμάτιο Δ. 32 δάπεδα.
· Στον διάδρομο απέναντι από το δωμάτιο Δ. 32 έχουμε εισροή υδάτων από την ψευδοροφή.
ΥΠΟΓΕΙΟ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΥΠΟΣΤΘΜΟΣ ΔΕΗ
· Πόρτα λεβητοστασίου δεν έχει κλειδί και κλείνει με σύρτη.
· Οι δεξαμενές είναι υψομετρικά σε χαμηλότερη στάθμη από τους καυστήρες με αποτέλεσμα να παραμένει πετρέλαιο που δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί.
· Δεν υπάρχει σωλήνας πλήρωσης πετρελαίου (αναμονή).
· Η πόρτα δίπλα στην γεννήτρια προς τα έξω δεν λειτουργεί σωστά.
· Δεν υπάρχει καυστήρας που να ζεσταίνει τα νερά και να τροφοδοτείται με πετρέλαιο κίνησης.
-1 ΟΡΟΦΟΣ 

· Δωμάτιο Δ.1 υγρασίες στους τοίχους και δάπεδα.
· Δωμάτιο Δ.2 δάπεδα.
· Δωμάτιο Δ.3 δάπεδα.
· Δωμάτιο Δ.4 δάπεδα και μπαλκονόπορτα.
· Δωμάτιο Δ.5 δάπεδα.
· Δωμάτιο Δ.6 δάπεδα και μπαλκονόπορτα.
· Δωμάτιο Δ.7 δάπεδα και μπαλκονόπορτα.
· Δωμάτιο Δ.8 προστατευτικά και μπαλκονόπορτα.
· Δωμάτιο Δ.9 προστατευτικά και μπαλκονόπορτα.
· Δωμάτιο Μ.1 προστατευτικά και μπαλκονόπορτα.
· Δωμάτιο Μ.2 προστατευτικά και μπαλκονόπορτα.
· Δωμάτιο Μ.6 προστατευτικά και μπαλκονόπορτα.
· Δωμάτιο Δ.12 προστατευτικά.
· Δωμάτιο Δ.13 προστατευτικά.
· Δωμάτιο Δ.12 προστατευτικά.
· Δωμάτιο Δ.13 προστατευτικά.
· Δωμάτιο Μ.7 προστατευτικά και μπαλκονόπορτα.
· Δωμάτιο Μ.8 προστατευτικά και μπαλκονόπορτα.
· Δωμάτιο Μ'.8 προστατευτικά και μπαλκονόπορτα.
· Δωμάτιο Μ'.7 προστατευτικά και δάπεδο κοντά σε μπαλκονόπορτα.
· Ψευδοροφή δίπλα από το Μ.7
· Στο μπαλκόνι έξω από το Μ'7 κρατά νερά.
· Δωμάτιο μικρό απέναντι από το πλυντήριο έχει υγρασίες στον τοίχο το δάπεδο έχει στίγματα και η μπαλκονόπορτα βρίσκει κάτω.
· Γραφείο συντηρητή έχει υγρασία στον τοίχο.
· Τα μπάνια δεν λειτουργούν τα παράθυρα.
· Αποθήκη πρόβλημα με τα παράθυρα.
· Κλιμακοστάσιο στην πτέρυγα Δ΄ έχει υγρασίες.
· Δωμάτιο Δ'.1 δάπεδα και μπαλκονόπορτα.
· Δωμάτιο Δ'.2 δάπεδα.
· Δωμάτιο Δ'.5 δάπεδα.
· Δωμάτιο Δ'.6 υγρασία στην μπαλκονόπορτα.
· Δωμάτιο Δ'.7 δάπεδα.
· Δωμάτιο Δ'.8 μπαλκονόπορτα και πλακάκια στην βεράντα σηκωμένα.
· Δωμάτιο Δ'.10 προστατευτικά.
· Δωμάτιο Δ'.11 προστατευτικά και μπαλκονόπορτα.
· Δωμάτιο Μ'.3 μπαλκονόπορτα.
· Δωμάτιο Δ'.12 μπαλκονόπορτα.
· Δωμάτιο Δ'.13 προστατευτικά.
Α'  ΟΡΟΦΟΣ ΓΡΑΦΕΙΑ

· Κλιμακοστάσιο  από το υπόγειο προς το ισόγειο δεν έχει καθαριστεί σωστά.
· Ανακλοινώμενα παράθυρα στο κλιμακοστάσιο δεν λειτουργούν.
· Γραφείο Α.0 δάπεδο άτριφτο και θαμπό από τις υγρασίες, παράθυρο προς την λεωφόρο δεν ανοίγει καλά, είχε υγρασίες μέχρι πριν το Πάσχα αλλά τρίφτηκε και βάφτηκε άλλη μία φορά.
· Γραφείο Α.1 έχει υγρασίες και το FANCOIL  είναι ξεβίδωτο όπως και όλα σχεδόν τα  FANCOIL των γραφείων.
· Γραφείο Α.2 μαρμαροποδιά μπαλκονόπορτας σπασμένη και η μπαλκονόπορτα δεν ανοίγει.
· Γραφείο Α.3 δεν λειτουργεί η ανάκληση του παράθυρου.
· Γραφείο Α.4 Παράθυρο προς στέγη προβληματικό όπως και το κλείστρο του εξώφυλλου είναι ψωριασμένο.
· Γραφείο Α.5 δάπεδο με στίγματα, μαρμαροποδιά σπασμένη μπαλκονόπορτα δεν ανοίγει, απεύξω στην ταράτσα συγκρατεί νερά.
· Γραφείο Α.6 σπασμένη μαρμαροποδιά βάφτηκε πρόσφατα καθώς είχε υγρασίες.
· Γραφείο Α.7 σπασμένη μαρμαροποδιά, παρ όλο που βάφτηκε πρόσφατα και αυτό όπως και τα υπόλοιπα εμφανίστηκαν πάλι υγρασίες.
Υ  Π  Ο  Γ  Ε  Ι  Ο

· Καλώδια σε διάφορα σημεία ελεύθερα - επικίνδυνα ίσως χωρίς κάποια σημασία.
· Φρεάτιο στο κέντρο χωρίς σκάρα με μία παλέτα να το προστατεύει.
· Στο υπόγειο όταν βρέχει υπάρχει εισροή υδάτων κάτι το οποίο σήμερα δεν μπορούμε να διαπιστώσουμε λόγω της καλοκαιρίας και της μειωμένης βροχόπτωσης που είχαμε τον χειμώνα. Σίγουρα έχει περαστεί μονωτικό υλικό πρόσφατα για να μειωθεί η πιθανότητα εισροής  υδάτων με αποτέλεσμα κάποια στιγμή το πρόβλημα να εμφανιστεί στο μέλλον.
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

· Δύο φωτιστικά στον χώρο στάθμευση των αυτοκινήτων και δύο φωτιστικά προς την πυροσβεστική είναι σπασμένα.
· Πλακάκια έξω από το δωμάτιο Δ.1 προς το My Market και μπροστά στην εξωτερική σκάλα που ανεβαίνει στο ισόγειο είναι ανασηκωμένα.
· Κρυφός φωτισμός προς την Λεωφόρο Γ. Βεργωτή και έξω από την αίθουσα εκδηλώσεων είναι κρεμασμένος
                                ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
   Να σημειωθεί ότι δεν έλεγξα καθόλου τα καζανάκια των μπάνιων καθώς δύο που προσπάθησα να ελέγξω έμειναν πατημένα και δεν σταματούσε το νερό να τρέχει. Πρέπει να ελεγχθούν γιατί στο δωμάτιο Δ'.1 που είχα κάποια στιγμή δοκιμάσει το νερό έτρεχε έξω από την αποχέτευση προς το σιφώνι του μπάνιου.
Επίσης τα δάπεδα γενικά έχουν στίγματα (κίτρινα και κόκκινα) που πιθανόν δεν καθαρίζουν καθώς δοκιμάσαμε με χλωρίνη και δεν καθάριζαν. Κοντά στις μπαλκονόπορτες τα δάπεδα είναι ανασηκωμένα λόγω υγρασίας.
Σε όλα τα παράθυρα και στις μπαλκονόπορτες τα τζαμιλίκια, δεν έχουν λάστιχα περιμετρικά (έχουν μόνο στο πλάι και δεν έχουν ούτε επάνω ούτε κάτω) και κάποια τζάμια που καθαρίσαμε διαπιστώσαμε εισροή υγρασίας ανάμεσα στα διπλά τζάμια με αποτέλεσμα να φαίνονται βρώμικα.
Στις μπαλκονόπορτες τα περισσότερα λάστιχα έχουν φύγει από την θέση τους με αποτέλεσμα να δυσκολεύεται το κλείσιμό τους. Επίσης πολλές μπαλκονόπορτες βρίσκουν στο δάπεδο έχοντας αφήσει τα ίχνη τους.
Τα προστατευτικά που υπάρχουν στα δωμάτια είναι είτε βιδωμένα με μαύρες βίδες είτε είναι ξεκόλλητα είτε είχαν βιδωθεί με βίδες μέχρι να κολλήσουν και τώρα έχουν παραμείνει οι τρύπες από τις βίδες πάνω στα πλαστικά. Επίσης και τα προστατευτικά στους διαδρόμους δεν έχουν συγκολληθεί σωστά και υπάρχουν κενά μεταξύ τους.
Προσοχή πρέπει να δείξουν οι Επιτροπές κατά την παραλαβή των δωματίων - χώρων - γραφείων που αναφέρω για εμφάνιση υγρασίας καθώς αυτά τα χρόνια και με τα προηγούμενα έγγραφά μου η εταιρεία προκειμένου να παραδώσει το έργο προχωρούσε σε τρίψιμο των τοίχων και επαναβαφή τους προκειμένου να περάσει από την Επιτροπή παραλαβής. Το θέμα είναι να βρεθεί το πρόβλημα στην ρίζα του και να διορθωθεί και να μην έχουμε επισκευές από Σεπτέμβρη με τις πρώτες βροχές. Ήδη κάποια σημεία πρέπει να έχουν βαφτεί και έξη τουλάχιστον φορές.
       Είμαι στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.                                             
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
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