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ΘΕΜΑ: ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
     Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι κατά την εγκατάστασή μας στους νέους χώρους του Δημοτικού Γηροκομείου  διαπιστώσαμε τα κάτωθι:
1. Εισροή υδάτων στους όλους τους υπόγειους χώρους με αποτέλεσμα να μην λειτουργούν οι ανελκυστήρες των κτηρίων Δ, Δ΄ και Η, καθώς και ο ανελκυστήρας που οδηγεί στα γραφεία.
2. Εισροή υδάτων στον υποσταθμό της ΔΕΗ.
3. Εισροή υδάτων στο λεβητοστάσιο καθώς και σε διάφορους άλλους χώρους του συγκεκριμένου υπογείου.
4. Μη συνδεδεμένη αποχέτευση από τον χώρο της κουζίνας, με αποτέλεσμα τα νερά να ρέουν ανεξέλεγκτα στον χώρο των καυστήρων.
5. Λόγω της εισροής υδάτων στο υπόγειο του κτιρίου Η τα μπόιλερ που βρίσκονται στον εκεί χώρο είναι πλημμυρισμένα.
6. Ύπαρξη γυμνών καλωδίων, τα οποία ανήκουν σε επιτοίχια  φωτιστικά της σκάλας που οδηγεί στο υπόγειο του κτηρίου Η, καθώς και στον διάδρομο του ισογείου στο κτήριο Ε΄.
7. Στο λουτρό του δωματίου Δ’28 διαπιστώσαμε ότι δεν υπάρχει σωστή κλίση στο δάπεδο με αποτέλεσμα τα νερά από την ντουζιέρα να ρέουν προς το δωμάτιο.
8. Στο χώρο της τραπεζαρίας, στο ισόγειο του κτηρίου Β, το δάπεδο έχει αποκολληθεί με κίνδυνο να προκληθεί ατύχημα σε κάποιον από τους ηλικιωμένους ή το προσωπικό.  
	Επίσης, κατά την διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος που σημειώθηκε στις 24 Σεπτεμβρίου λόγω έντονης βροχόπτωσης, η γεννήτρια δεν λειτούργησε με αποτέλεσμα να προβούμε στην αλλαγή δύο μπαταριών (100ah) προκειμένου να μπει σε λειτουργία. Να τονίσουμε ότι την ημέρα εκείνη δεν υπήρχαν «φορτία», καθώς δεν είχε πραγματοποιηθεί ακόμη η μετεγκατάσταση από την μονή του Αγίου Ανδρέα, παρά μόνο των γραφείων του Διοικητικού Τμήματος και ότι κατά την προσπάθεια επαναλειτουργίας της η γεννήτρια συνεχώς υπερθερμαίνονταν και σταματούσε, παρόλο που οι πόρτες και τα παράθυρα του κτηρίου παρέμεναν ανοικτά. Διαπιστώσαμε δε ότι οι αναθυμιάσεις από την εξάτμιση της γεννήτριας έφτασαν μέχρι τα γραφεία του Α΄ ορόφου, προκαλώντας δύσπνοια στους εκεί εργαζόμενους. Επίσης, στην προσπάθειά μας να θέσουμε σε λειτουργία τα πλυντήρια, κατά τη διάρκεια των δοκιμών της γεννήτριας, αυτό στάθηκε αδύνατο.   
    Παρακαλούμε για την άμεση επίλυση των ανωτέρω θεμάτων πριν δημιουργηθούν περαιτέρω σοβαρά προβλήματα που θα δυσχεράνουν την ομαλή  διαβίωση των ηλικιωμένων μας.
                  Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.                                             
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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